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A bővítendő rész villámvédelmi terve a régi meglévő épületrész építéskor érvényben lévő MSZ 9/2008 II.22. ÖTM rendelet, és a MSZ 274 sz. szabvány szerint készült, mivel a bővítés nem éri el a 40%-ot. Az épület villámvédelmi besorolása: R2;M2;T1;K1;S1;H4 fokozata pedig: V2b-L3a-F3/r-n-B2e fa tetőszerkezet és cserépfedés esetén. RO2Ω vagy R<6       ahol O2Ω vagy R<6       ahol 2Ω vagy R<6       ahol        ahol    ahol ahol   = a talaj fajlagos ellenállása (Ωm)     A = az épület alapterülete (m²)
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