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Jelmaagyarazat:

Hidegviz vezeték

Melegviz vezeték

Szennyviz vezeték

Cirkulacios vezeték

—_— Szigetelt vezeték
D= Gombcesap
4 Légbeszivo szelep

Ezen terv a Szerz6 Jogrol sz6016 1999. évi LXXVI. Térvényben meghatarozott szerzdi jogvédelem ala tartozik.

A jogok a TERVEZO-t illetik. A jogosult hozzajarulasa nélkiil az anyag barmely formaban torténé méasoléasa,

A jogsértd cselekményekkel szemben az igény érvényesitésének a jogat fenntartjuk.
sokszorositasa, kozreadasa, atruhazasa, kozzététele és atdolgozasa a TERVEZO hozzajarulasa nélkiil TILOS!
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Vizmérd 6ra +0,00 c;% 2 e N = § = = RS o o — A tervek eqyiitt kezelendSk az épitész, statikus és elektromos
S~ S N & & N = o ~ o S = tervekkel, a koltségvetéssel és a miszaki lefrassal.
Csatlakozs o —+ ’Og Viessmann — Az épliletben a vizvezetékek padldban, mennyezet alatt illetve
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szigetelve — A vizvezetékek anyaga Uponor &trétegli miianyagceso.
— A hidegviz, a melegviz vezetékeket 13 mm vastag Tubolit DG
szigeteléssel kell ellatni.
— A padloban vetett vizvezetéket véddcsbben kell szerleni.
— A szennyviz vezetékekek anyaga KG—-PVC vezeték.
Pl Melegyiz cirkulaci6s Kir keringerd szivattyd — A szennyviz és csapadékviz vezetékekeket a megadott lejtéssel kell
vilo(]l%‘t%r}h o szerelni.
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4373 Omboly Szabadsag tér 10.
Munka targya: irbélteki Gvo -
Nyirbélteki Gyongyszem Ovoda Datum:
Ombolyi tagintézménye bdvités felujitas épiiletgépészete 2017.10.
Rajz megnevezése: Vizellatas, csatornazas Méretarany:
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